
Datei:  WA_M_Brunnen_West_06_2024.xlsx      Tabellenblatt: WAB02

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB02
Monatsbericht vom Juni 2024
gedruckt am: 15.07.2024, 08:36 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.06.24 24,00 1.803 75,13 --- --- --- 22:04 195,47 19,63

02.06.24 24,00 1.802 75,08 --- --- --- 9:41 195,46 19,63

03.06.24 24,00 1.792 74,67 --- --- --- 6:56 195,44 19,65

04.06.24 22,29 1.642 73,68 10:15 197,47 17,62 1:21 195,47 19,62

05.06.24 24,00 1.773 73,88 --- --- --- 23:43 195,50 19,59

06.06.24 24,00 1.768 73,67 --- --- --- 9:00 195,49 19,60

07.06.24 24,00 1.763 73,46 --- --- --- 11:53 195,44 19,65

08.06.24 24,00 1.779 74,13 --- --- --- 4:49 195,44 19,65

09.06.24 24,00 1.787 74,46 --- --- --- 6:43 195,47 19,63

10.06.24 24,00 1.776 74,00 --- --- --- 23:58 195,45 19,64

11.06.24 23,09 1.703 73,76 --- --- --- 11:42 195,37 19,73

12.06.24 23,34 1.734 74,30 --- --- --- 7:27 195,31 19,79

13.06.24 24,00 1.781 74,21 --- --- --- 7:05 195,37 19,73

14.06.24 24,00 1.783 74,29 --- --- --- 1:44 195,37 19,73

15.06.24 24,00 1.792 74,67 --- --- --- 8:25 195,32 19,77

16.06.24 24,00 1.793 74,71 --- --- --- 4:08 195,28 19,81

17.06.24 22,42 1.670 74,48 11:37 197,29 17,81 7:27 195,24 19,85

18.06.24 24,00 1.781 74,21 --- --- --- 7:59 191,00 24,09

19.06.24 24,00 1.774 73,92 --- --- --- 13:36 195,24 19,86

20.06.24 24,00 1.777 74,04 --- --- --- 1:34 195,23 19,86

21.06.24 24,00 1.777 74,04 --- --- --- 4:24 195,24 19,86

22.06.24 24,00 1.780 74,17 --- --- --- 13:46 195,21 19,89

23.06.24 24,00 1.782 74,25 --- --- --- 2:10 195,24 19,86

24.06.24 24,00 1.771 73,79 --- --- --- 2:14 195,24 19,85

25.06.24 22,29 1.636 73,39 11:24 197,21 17,88 7:50 195,23 19,86

26.06.24 24,00 1.751 72,96 --- --- --- 21:03 195,22 19,87

27.06.24 24,00 1.759 73,29 --- --- --- 10:48 195,21 19,89

28.06.24 24,00 1.768 73,67 --- --- --- 23:01 195,21 19,89

29.06.24 24,00 1.780 74,17 --- --- --- 5:48 195,21 19,89

30.06.24 24,00 1.791 74,63 --- --- --- 2:04 195,22 19,87

Σ 713,43 52.868

Mittelwert 23,78 1.762 74,10 197,32 17,77 195,18 19,91

Minimum 22,29 1.636 72,96 197,21 17,62 191,00 19,59

Maximum 24,00 1.803 75,13 197,47 17,88 195,50 24,09

215,09 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):



Datei:  WA_M_Brunnen_West_06_2024.xlsx      Tabellenblatt: WAB05

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB05
Monatsbericht vom Juni 2024
gedruckt am: 15.07.2024, 08:36 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.06.24 24,00 519 21,63 --- --- --- 22:20 196,20 13,39

02.06.24 24,00 519 21,63 --- --- --- 10:18 196,19 13,39

03.06.24 24,00 514 21,42 --- --- --- 0:14 196,20 13,39

04.06.24 22,15 473 21,36 10:15 197,28 12,31 1:14 196,20 13,39

05.06.24 24,00 515 21,46 --- --- --- 11:33 196,26 13,32

06.06.24 24,00 513 21,38 --- --- --- 9:35 196,22 13,36

07.06.24 24,00 511 21,29 --- --- --- 11:41 196,20 13,39

08.06.24 24,00 516 21,50 --- --- --- 5:13 196,21 13,37

09.06.24 24,00 517 21,54 --- --- --- 5:27 196,24 13,34

10.06.24 24,00 513 21,38 --- --- --- 22:55 196,23 13,35

11.06.24 24,00 512 21,33 --- --- --- 11:42 196,18 13,40

12.06.24 23,33 500 21,44 --- --- --- 7:31 196,13 13,45

13.06.24 24,00 515 21,46 --- --- --- 19:35 196,10 13,48

14.06.24 24,00 515 21,46 --- --- --- 20:24 196,04 13,54

15.06.24 24,00 516 21,50 --- --- --- 12:45 196,00 13,58

16.06.24 24,00 515 21,46 --- --- --- 8:54 195,97 13,61

17.06.24 22,41 485 21,64 11:40 197,01 12,58 6:12 195,95 13,63

18.06.24 24,00 521 21,71 --- --- --- 7:59 186,00 23,58

19.06.24 24,00 518 21,58 --- --- --- 11:04 195,91 13,67

20.06.24 24,00 520 21,67 --- --- --- 10:57 195,88 13,70

21.06.24 24,00 519 21,63 --- --- --- 1:35 195,91 13,67

22.06.24 24,00 521 21,71 --- --- --- 7:30 195,88 13,70

23.06.24 24,00 523 21,79 --- --- --- 10:25 195,94 13,65

24.06.24 24,00 519 21,63 --- --- --- 1:37 195,96 13,62

25.06.24 22,27 478 21,46 11:34 196,95 12,64 7:53 195,94 13,64

26.06.24 24,00 510 21,25 --- --- --- 20:45 195,96 13,62

27.06.24 24,00 511 21,29 --- --- --- 0:19 195,98 13,60

28.06.24 24,00 512 21,33 --- --- --- 17:01 195,96 13,62

29.06.24 24,00 516 21,50 --- --- --- 4:21 195,96 13,62

30.06.24 24,00 519 21,63 --- --- --- 1:57 196,00 13,59

Σ 714,16 15.355

Mittelwert 23,81 512 21,50 197,08 12,51 195,73 13,85

Minimum 22,15 473 21,25 196,95 12,31 186,00 13,32

Maximum 24,00 523 21,79 197,28 12,64 196,26 23,58

209,58 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):



Datei:  WA_M_Brunnen_West_06_2024.xlsx      Tabellenblatt: WAB06

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB06
Monatsbericht vom Juni 2024
gedruckt am: 15.07.2024, 08:36 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.06.24 24,00 745 31,04 --- --- --- 18:04 195,78 11,21

02.06.24 24,00 744 31,00 --- --- --- 18:02 195,76 11,23

03.06.24 24,00 733 30,54 --- --- --- 6:56 195,70 11,29

04.06.24 21,94 661 30,13 10:22 197,56 9,43 1:41 195,77 11,22

05.06.24 24,00 727 30,29 --- --- --- 5:03 195,83 11,16

06.06.24 24,00 723 30,13 --- --- --- 9:33 195,83 11,16

07.06.24 24,00 720 30,00 --- --- --- 10:49 195,80 11,19

08.06.24 24,00 732 30,50 --- --- --- 4:50 195,78 11,21

09.06.24 24,00 738 30,75 --- --- --- 3:24 195,80 11,19

10.06.24 24,00 727 30,29 --- --- --- 23:13 195,80 11,19

11.06.24 24,00 722 30,08 --- --- --- 11:42 195,65 11,35

12.06.24 23,30 707 30,34 --- --- --- 7:30 195,60 11,39

13.06.24 24,00 726 30,25 --- --- --- 7:01 195,73 11,26

14.06.24 24,00 727 30,29 --- --- --- 20:52 195,70 11,29

15.06.24 24,00 733 30,54 --- --- --- 8:06 195,62 11,38

16.06.24 24,00 732 30,50 --- --- --- 4:08 195,59 11,41

17.06.24 22,34 677 30,31 11:39 197,32 9,67 6:11 195,51 11,48

18.06.24 24,00 719 29,96 --- --- --- 7:59 184,00 22,99

19.06.24 24,00 711 29,63 --- --- --- 11:43 195,55 11,44

20.06.24 24,00 713 29,71 --- --- --- 2:56 195,55 11,44

21.06.24 24,00 715 29,79 --- --- --- 12:43 195,55 11,44

22.06.24 24,00 718 29,92 --- --- --- 13:46 195,52 11,47

23.06.24 24,00 724 30,17 --- --- --- 9:54 195,57 11,42

24.06.24 24,00 714 29,75 --- --- --- 5:47 195,60 11,39

25.06.24 22,26 656 29,47 11:35 197,30 9,69 3:26 195,62 11,38

26.06.24 24,00 698 29,08 --- --- --- 20:52 195,60 11,39

27.06.24 24,00 704 29,33 --- --- --- 10:38 195,60 11,39

28.06.24 24,00 710 29,58 --- --- --- 16:17 195,62 11,38

29.06.24 24,00 721 30,04 --- --- --- 5:27 195,60 11,39

30.06.24 24,00 733 30,54 --- --- --- 1:45 195,55 11,44

Σ 713,84 21.510

Mittelwert 23,79 717 30,13 197,39 9,60 195,27 11,72

Minimum 21,94 656 29,08 197,30 9,43 184,00 11,16

Maximum 24,00 745 31,04 197,56 9,69 195,83 22,99

206,99 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):



Datei:  WA_M_Brunnen_West_06_2024.xlsx      Tabellenblatt: WAB07

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB07
Monatsbericht vom Juni 2024
gedruckt am: 15.07.2024, 08:36 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.06.24 24,00 1.364 56,83 --- --- --- 23:14 194,92 7,75

02.06.24 24,00 1.363 56,79 --- --- --- 23:51 194,88 7,79

03.06.24 24,00 1.358 56,58 --- --- --- 6:56 194,86 7,81

04.06.24 21,77 1.229 56,45 10:24 197,10 5,57 1:31 194,89 7,78

05.06.24 24,00 1.356 56,50 --- --- --- 12:43 194,92 7,76

06.06.24 24,00 1.355 56,46 --- --- --- 12:05 194,90 7,77

07.06.24 24,00 1.353 56,38 --- --- --- 14:22 194,89 7,79

08.06.24 24,00 1.358 56,58 --- --- --- 6:45 194,89 7,78

09.06.24 24,00 1.360 56,67 --- --- --- 13:13 194,90 7,77

10.06.24 24,00 1.355 56,46 --- --- --- 23:37 194,89 7,78

11.06.24 24,00 1.354 56,42 --- --- --- 11:42 194,83 7,84

12.06.24 23,29 1.314 56,42 --- --- --- 7:30 194,77 7,90

13.06.24 24,00 1.354 56,42 --- --- --- 5:01 194,80 7,87

14.06.24 24,00 1.354 56,42 --- --- --- 23:55 194,77 7,90

15.06.24 24,00 1.356 56,50 --- --- --- 15:14 194,74 7,93

16.06.24 24,00 1.356 56,50 --- --- --- 9:08 194,70 7,97

17.06.24 22,29 1.259 56,48 11:42 196,87 5,80 6:11 194,66 8,01

18.06.24 24,00 1.353 56,38 --- --- --- 7:59 182,00 20,67

19.06.24 24,00 1.349 56,21 --- --- --- 10:55 194,65 8,02

20.06.24 24,00 1.351 56,29 --- --- --- 1:47 194,63 8,04

21.06.24 24,00 1.351 56,29 --- --- --- 10:38 194,65 8,02

22.06.24 24,00 1.352 56,33 --- --- --- 10:21 194,63 8,04

23.06.24 24,00 1.355 56,46 --- --- --- 9:35 194,65 8,02

24.06.24 24,00 1.350 56,25 --- --- --- 2:10 194,69 7,98

25.06.24 22,26 1.250 56,17 11:33 196,85 5,82 3:27 194,71 7,96

26.06.24 24,00 1.345 56,04 --- --- --- 3:59 194,71 7,96

27.06.24 24,00 1.348 56,17 --- --- --- 0:24 194,72 7,95

28.06.24 24,00 1.350 56,25 --- --- --- 7:58 194,72 7,95

29.06.24 24,00 1.354 56,42 --- --- --- 1:28 194,71 7,96

30.06.24 24,00 1.359 56,63 --- --- --- 1:45 194,74 7,93

Σ 713,61 40.265

Mittelwert 23,79 1.342 56,42 196,94 5,73 194,35 8,32

Minimum 21,77 1.229 56,04 196,85 5,57 182,00 7,75

Maximum 24,00 1.364 56,83 197,10 5,82 194,92 20,67

202,67 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):



Datei:  WA_M_Brunnen_West_06_2024.xlsx      Tabellenblatt: WAB08

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB08
Monatsbericht vom Juni 2024
gedruckt am: 15.07.2024, 08:36 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.06.24 24,00 1.206 50,25 --- --- --- 21:27 195,64 9,65

02.06.24 24,00 1.205 50,21 --- --- --- 9:25 195,63 9,66

03.06.24 24,00 1.200 50,00 --- --- --- 7:00 195,61 9,68

04.06.24 21,61 1.076 49,79 10:27 197,78 7,51 1:20 195,63 9,66

05.06.24 24,00 1.197 49,88 --- --- --- 23:24 195,69 9,60

06.06.24 24,00 1.197 49,88 --- --- --- 8:49 195,67 9,62

07.06.24 24,00 1.195 49,79 --- --- --- 10:55 195,64 9,65

08.06.24 24,00 1.200 50,00 --- --- --- 4:51 195,64 9,65

09.06.24 24,00 1.203 50,13 --- --- --- 3:24 195,66 9,63

10.06.24 24,00 1.196 49,83 --- --- --- 22:57 195,66 9,63

11.06.24 24,00 1.194 49,75 --- --- --- 11:42 195,57 9,72

12.06.24 23,27 1.161 49,88 --- --- --- 7:27 195,54 9,75

13.06.24 24,00 1.196 49,83 --- --- --- 6:26 195,58 9,71

14.06.24 24,00 1.196 49,83 --- --- --- 20:59 195,56 9,73

15.06.24 24,00 1.200 50,00 --- --- --- 8:08 195,53 9,76

16.06.24 24,00 1.198 49,92 --- --- --- 8:57 195,48 9,81

17.06.24 22,28 1.111 49,86 11:42 197,56 7,73 8:10 195,44 9,85

18.06.24 24,00 1.194 49,75 --- --- --- 7:59 183,00 22,29

19.06.24 24,00 1.188 49,50 --- --- --- 10:42 195,42 9,87

20.06.24 24,00 1.191 49,63 --- --- --- 1:07 195,40 9,89

21.06.24 24,00 1.190 49,58 --- --- --- 1:07 195,42 9,87

22.06.24 24,00 1.192 49,67 --- --- --- 9:28 195,39 9,90

23.06.24 24,00 1.194 49,75 --- --- --- 2:18 195,42 9,87

24.06.24 24,00 1.189 49,54 --- --- --- 8:03 195,42 9,87

25.06.24 22,24 1.099 49,41 11:37 197,51 7,79 7:55 195,44 9,85

26.06.24 24,00 1.182 49,25 --- --- --- 20:46 195,45 9,84

27.06.24 24,00 1.184 49,33 --- --- --- 14:43 195,44 9,85

28.06.24 24,00 1.187 49,46 --- --- --- 16:22 195,44 9,85

29.06.24 24,00 1.192 49,67 --- --- --- 0:56 195,44 9,85

30.06.24 24,00 1.199 49,96 --- --- --- 1:47 195,45 9,84

Σ 713,41 35.512

Mittelwert 23,78 1.184 49,78 197,61 7,68 195,11 10,18

Minimum 21,61 1.076 49,25 197,51 7,51 183,00 9,60

Maximum 24,00 1.206 50,25 197,78 7,79 195,69 22,29

205,29 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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